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У статті наведені результати повтор нихвимірювань опору ділянок побутових електроінсталяцій
та їх аналіз для застосування при оцінюванні рівня пожежної безпеки. На підставі цього запропо-
новано нормувати значення опору струмопровідного кола, що дозволяє кількісно оцінити показ-
ники безпеки матеріалів та монтажу електромереж низької напруги під час експлуатації.
В статье приведены результаты повторных измерений сопротивления участков электри-
ческих сетей низкого напряжения и их анализ для применения при оценивании уровня
пожарной безопасности. На основании этого предложено нормировать значение сопро-
тивления токопроводящей цепи, что позволит количественно оценить показатели без-
опасности материалов и монтажа бытовых электросетей в процессе их эксплуатации.
Постановка проблеми. Теплова дія електричної енергії в побутових мережах житло-
вих та громадських будівель найчастіше виявляється в результаті короткого замикання
(у вигляді іскор та дуг), великих перехідних опорів (інтенсивне іскріння в ослаблених,
окислених контактних з’єднаннях) чи струмових перевантажень (у вигляді перегрівання
ділянок електромереж, електрообладнання, двигунів і апаратів), або винесення напруги
на металеві конструкції і споруди.
Всі ці явища являють значну пожежну небезпеку і повинні бути відключені систе-
мою захисту. Однак навіть за умов справності запобігти всім ненормальним режимам
роботи ділянок електромереж низької напруги (далі – ДЕНН) за допомогою відомих
пристроїв захисту не вдається, захист не забезпечується з ряду причин [1, 2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До останнього часу в діючих нормативно-
технічних документах не розглядаються питання контролю стану електричних мереж до
1000В під час експлуатації, та зокрема, перехідного опору контактних з’єднань (далі –
ПОКЗ). Однак така діагностика дозволить своєчасно виявити передаварійний пожежоне-
безпечний стан електромережі, контролювати рівень опору ПОКЗ та струмопровідного
кола в цілому. Важливість обмеження струмових втрат з точки зору ефективності та
зменшення виділення тепла в електропроводці для зниження пожежної небезпеки вва-
жається загальноприйнятою в світі [3].
Перехідні опори мають місце за будь-яких способів з'єднання провідників один з
одним. За умови належного контакту і правильного з'єднання перехідні опори незначні і
практично не відрізняються від опорів інших ділянок електричного кола. З часом пере-
хідний опір контактів збільшується, а деколи різко зростає.
Зростання перехідних опорів відбувається у таких випадках:
1) зниження електропровідності через утворення твердих оксидних плівок,
підгоряння контактних поверхонь, їх забруднення оливними нашаруваннями й пилом;
2) корозія матеріалів під впливом вологи та агресивних середовищ;
3) електрохімічна корозія контактів внаслідок використання різних металів чи
сплавів;
4) механічне пошкодження контактних з’єднань;
5) ослаблення, розхитування та порушення щільності болтових контактів через
вібрацію, різницю коефіцієнтів температурного розширення матеріалу болтів і шин;
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6) дія тепла із зовні;
7) від'єднання від електричної мережі електричних приладів під навантаженням;
8) неякісне виконання монтажу електропроводок і з’єднань, (недостатня сила стис-
ку контактів, скручування, перекошування контактних пластин тощо);
9) зміни діаметру жил проводів та кабелів через недотримання значення радіуса зги-
ну їх по будівельних конструкціях або через механічний натяг, на який вони не
розраховані;
10)підвищення механічної напруги в матеріалі контактів і їх пластичної
деформації через переохолодження болтових з'єднань.
Ділянки з підвищеним ПОКЗ сильно нагріваються, що призводить до займання
ізоляції, іскріння і навіть до появи електричної дуги.
Виділення тепла відбувається через погані контакти і є однією з ознак підвищення
ПОКЗ у процесі експлуатації. Однак застосування методів тепловізійного або термомет-
ричного контролю для цього явища є низько ефективним, а в ряді випадків і неможливим
[4].
Постановка задачі. Метою роботи є проведення аналізу впливу часу експлуатації
побутових електроінсталяцій на зміну їх параметрів безпеки.
Отримані результати. Відповідно до поставлених задач було проведено експери-
ментальне дослідження значень опору ділянок електромереж низької напруги при
оцінюванні сумарного опору квартирної мережі з періодом до повторних вимірювань 5
років.
З цією метою було проведено вимірювання опору струмопровідних кіл електропро-
водок (освітлювальної мережі) у десяти приміщеннях. У чотирьох із них із двома
відгалуженнями у кожному, і в шести приміщеннях із трьома відгалуженнями у кожно-
му. Схема вимірювання застосовувалася відповідно до ГОСТ 7229 [5]. Склад мережі, ви-
конання електроінсталяцій, та результати попередніх вимірювань описані в [6].
Підготовка мережі до вимірювання проводилася таким чином. Вхідні проводи обох
автоматичних вимикачів А2061 від’єднувалися від вводу і до них приєднувалися щупи
цифрового омметра Щ-31. Для вибору відгалуження, в якому контролювався опір
струмопровідного кола, відповідні вимикачі ставилися у положення «Увімкнуто», а реш-
та – в положення «Вимкнуто».
У світильниках досліджуваної ДЕНН всі лампи розжарювання замінювалися на
алюмінієві цоколі відповідного типорозміру без ізолюючої деталі, виготовлені на ВАТ
«Іскра» (м. Львів). Перед їх встановленням у кожного був виміряний електричний опір
між боковою стінкою і п’ятою. Значення їхопору для кількості 100 шт. наведені у таблиці
1. Аналогічно закорочувалися гнізда штепсельних розеток з використанням короткозам-
кнутих за допогою спаювання між собою обох жил штепселів.
Таблиця 1. Значення опору цоколів і штепсельних вилок, Ом
Максимальне значен-
ня
Середнє значен-
ня
Нормоване значен-
ня
Мінімальне значен-
ня
0,075 0,022 ------ 0,010
Таке значення опору співмірне з опором такої ж ділянки проводу, який застосований
в аналізованій ДЕНН, а також відповідає вимогам ГОСТ 17441 [7]. Таким чином, при
проведенні вимірювання (рис. 1) досягнута вимога мінімізації систематичної похибки
згідно ГОСТ 8.207 [8].
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Рис. 1. Значення виміряних і розрахованих опорів ДЕНН (1 – розрахованих значень
опору проводів, 2 – з врахуванням схемних рішень) та відхилення реальних значень
опорів ДЕНН від розрахованих значень опору проводів та схемних рішень
При включенні цифрового омметра Щ-31 зняття показів виміряного значення опору
струмопровідного кола ДЕНН для кожного відгалуження виконувалося при встановлено-
му часі індикації tінд= 5 с, причому кожен результат вимірювання спостерігався десяти-
кратно, що дозволяло вносити поправки з метою усунення систематичної похибки
вимірювання.
Під час випробувань визначалися такі параметри досліджуваної ДЕНН, як площа пере-
різу струмопровідної жили (у всіх випадках - алюмінієвої), та довжина прокладання від
точки контролю до кінцевих споживачів. Ці дані та результати розрахунку згідно методу,
розглянутого в [9], результати проведеного повторного вимірювання опору
струмопровідного кола ДЕНН (окремо за відгалуженнями та сумарних значень для
приміщення) зведені у табл. 2. Для визначення співвідношення частки перехідного опору
контактних з’єднань у значенні загального опору, розраховано значення опору жил
проводів.
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Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що реальні значення опору
струмопровідного кола ДЕНН становлять від 150% до 300% значень, розрахованих за па-
раметрами мережі та схеми ДЕНН. Таким чином, підтверджується припущення про не-
обхідність встановлення нормованого значення опору струмопровідного кола ДЕНН з
метою сертифікації на відповідність показникам якості, зокрема, пожежної безпеки
приміщень.
Висновки. Проведений експериментальний контроль шляхом вимірювання елек-
тричного опору струмопровідного кола ДЕНН із типовою схемою підтвердив велике зна-
чення складової ПОКЗ у загальному опорі. Різниця між значеннями виміряного опору
порівняно із значенням опору, отриманим за розрахунковим методом, протягом періоду
експлуатації електроінсталяцій за період 5 років зростає від 1,5 до 20 разів. Запропонова-
на методика дозволяє кількісно оцінити показники безпеки матеріалів та монтажу ДЕНН.
Застосований метод дозволяє контролювати пожежонебезпечні параметри
електроінсталяцій шляхом порівняння із нормованою величиною.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
На основі узагальнення практики судово–технічних експертиз безпеки життєдіяльності та охо-
рони праці, розглянуто деякі існуючі проблеми їх виконання при дослідженні порушень правил
екологічної безпеки, і на основі інтеграції та диференціації знань запропонований новий вид су-
дово-технічної експертизи – судова екологічна експертиза.
На основе обобщения практики судебно–технических экспертиз безопасности жизнедеятельно-
сти и охраны труда рассмотрены некоторые существующие проблемы их выполнения при иссле-
довании нарушений правил экологической безопасности, и на основе интеграции и дифферен-
циации научных знаний предложен новый вид судебно-технической экспертизы – судебная эко-
логическая экспертиза.
Охорона навколишнього природного середовища – одна з найактуальніших про-
блем сучасної України. Науково-технічний прогрес і посилення антропогенного тиску на
природне середовище неминуче приводять до загострення екологічної ситуації: висна-
жуються запаси природних ресурсів, забруднюється природне середовище, втрачається
природний зв’язок між людиною і природою, втрачаються естетичні цінності, по-
гіршується фізичне здоров'я людей, загострюється економічна і політична боротьба за
сировинні ринки.
Вітчизняна екологічна наука накопичила величезний інформаційний матеріал про
кризовий стан екології в державі. Проте ці гострі проблеми або замовчуються, або на
практиці не розв’язуються зовсім.
Високий рівень концентрації промисловості і сільського господарства, непродумана
і екологічно не обґрунтована господарська діяльність привели до того, що Україна зараз
- одна з най неблагополучних країн Європи і світу. Екологічні проблеми в Україні, як і в
більшості країн світу, у даний час розглядаються у взаємозв’язку з економічними й со-
ціальними проблемами. Підвищена увага до питань екологічної безпеки суспільства по-
яснюється тим, що безвідповідальне й споживче відношення до природи ставить люд-
ство на грань екологічної катастрофи. Природне середовище України перебуває в кри-
тичному стані, забруднення навколишнього середовища вкрай негативно відображається
на умовах життя й, отже, і на здоров’ї людей. Росте кількість генетичних відхилень у не-
мовлят, скорочується тривалість життя.
Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними
та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня
глобальної екологічної катастрофи.
Стан правопорушень у сфері екології свідчить про надзвичайно низьку ефектив-
ність заходів з попередження, розкриття й розслідування злочинів даного виду. Заклопо-
таність викликає висока латентність і низьке розкриття екологічних злочинів.
Механізм покарання відповідальних осіб, який є одним із важливих організаційно-
профілактичних напрямків попередження екологічних злочинів, діє неефективно. Таке
становище склалося частково через відсутність наукових засобів обґрунтування винності
